Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

по замене в контроллерах КР-300ИП, КР-300(-М), РК131/300 (-М)

блоков питания БП-И, БП-Ш, БП-ШМ 

на блоки питания БП-Г, БП-50, ББП-24 совместно с БКС 

Блоки питания БП-И, БП-Ш, БП-ШМ с 01.01.2009 г сняты с производства.

В качестве источников напряжения 24 В постоянного тока рекомендуем использовать блоки  питания БП-Г, БП-50, ББП-24.

Подключение внешних интерфейсов к контроллерам осуществляется через БКС (см рисунки) с помощью межблочного соединителя МБС (см. таблицу 1).
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Схема подключения приборных цепей КР-300ИП
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Схема подключения приборных цепей КР-300М, КР-300

Таблица 1

	Контроллер
	Блок контроллера
	БКС
	Межблочный соединитель 

	КР-300ИП
	БК-ИП
	БКС-01
	МБС - 15DB / 15DB

	КР-300М (КР-300)
	БК-М (БК)
	БКС-02
	МБС - 15DB / 15DB,  (МБС - 9DB / 15DB)*

	РК-131/300М (РК-131/300)
	БК-1М (БК-1)
	БКС-02
	МБС - 15DB / 15DB, (МБС - 9DB / 15DB)*


* - Спец.исполнение МБС

_1297768024.bin

_1297768022.bin

